
仕 様 書 

 

１ 件名 

大阪市旭区在宅サービスセンター 高圧変電機器入替工事 

 

２ 履行場所 

大阪市旭区高殿６－１６－１ 

大阪市旭区在宅サービスセンター ４階屋上 

 

３ 工事期限 

契約締結日～令和９年３月３１日まで 

※機材仕入れの関係で期限に間に合わない際は（２）低濃度ＰＣＢ分析を先に実施し、

機材入荷後に可能な限り早期に（１）工事を実施すること。検査日と工事日を分けるこ

とにより、費用が追加でかかる場合は応相談。 

 

４ 工事内容 

  機器の取替及び低濃度 PCB 分析、廃棄等 

（１）機器の取替 ※需要設備の機内平面図、設備台帳、単線結線図 参考 

 ・高圧気中開閉器（PAS）SOG 制御装置含む １台 

 ・高圧交流負荷開閉器（絶縁バリア付）（LBS）２台 

 ・変圧器（Tr）1Φ100kVA 防振ゴム付 1 台 

 ・変圧器（Tr）3Φ150kVA 防振ゴム付 1 台 

 ・高圧進相コンデンサ 50kvar（SC）1 台 

 ・高圧母線中継支持エコ碍子 10 個 

 ・高圧カットアウト用ヒューズ 2 組 

（２）低濃度 PCB 分析 

 ・低濃度 PCB 分析 3 検体 

なお、機器の仕様、規格、容量等については、既設設備との整合性を確認のうえ、関

係法令、電気設備技術基準その他関係基準に適合したものを使用すること。 

低濃度 PCB 分析の結果については、分析結果報告書を発注者へ提出すること。また、

PCB 含有が確認された場合は、関係法令に基づき、発注者と協議のうえ適切に対応す

ること。 

 

５ その他  

（1） 本業務は、契約書・仕様書に基づき履行すること。 

（2） 作業に必要な諸経費、機材については、受注者の責任で手配し、費用負担する

こと。 

（3） 作業に必要な申請手続きがある場合は、受注者が行うこと。 

（4） 作業の安全管理は受注者の責任で行い、当協議会はその責を負わない。受注者

は作業の安全管理に関する責任者を選定し、関係法令に従って安全管理を行う



こと。 

（5） 工事施工に伴う発生物の収集、運搬、処分については本工事に含まれる。「廃棄

物の処理および清掃に関する法律」等に基づき適切に搬送処分し、不法投棄等

第三者に損害を与えるような行為のないように、また産業廃棄物報告書（マニ

フェストの写し）等を提出すること。 

（6） 作業にあたっての安全管理については、受注者の負担で安全確保に必要な措置

を講じること。また、設置作業により生じた施設整備、電気機器等への不具合

や事故については、受注者の負担により対処すること。 

（7） 停電等、運営上必要な機能を停止する場合は、事前に発注者と日程等を調整し、

事故、紛争等を防止すること。 

（8） 作業車、運搬車両等の駐車場所や、資材置場、荷捌き場、搬出物の仮置き場等

の敷地内における必要な場所の確保については、事前に発注者の承諾を得るこ

と。 

（9） 停電を伴う作業については日曜または祝日の 9：00～17：00 とする。作業にあ

たっては事前に担当職員と調整のこと。 

（10） 万一作業中に当協議会の所有物または共有部分に破損を生じた際には、速やか

に当協議会担当責任者に報告の上受注者の責任で原状回復を行うこと。 

（11） すべての作業が終了するまでの間、進捗状況に応じて片付け及び清掃を行うこ

と。 

（12） 受注者は作業完了に関する内容（実施日、実施者名簿、機器名ならびに施工写

真、産業廃棄物管理票）を書面により提出すること。 

（13） 現地調査 

入札前に現地調査を必須とし、当協議会は現況が資料と相違があっても何ら責

任を負わない。 

 

６ 設置機器等の保証期間 

・保証期間はメーカー保証に準ずる。保証期間内に発生した故障等は原因を精査し、製

品に原因がある場合は無償で製品の交換を行うこと。交換作業に関わる費用は受注者負

担とする。 

・設置工事が起因する契約不適合期間は、引渡し後１年間とすること。 

 

７ 連絡先 

社会福祉法人 

大阪市旭区社会福祉協議会 

所在地 大阪市旭区高殿６－１６－１ 

電 話 06-6957-2200 

F A X 06-6957-7282 

M a i l asahitop@asahi-shakyo.or.jp 


